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Installation Instructions

The retrofit kit includes an LED Lamp and installation instructions.  Please check these items when unpackaging.  
The units covered in this report are intended to retrofit Type IC or Non-IC covered ceiling recessed luminaire with 
through-branch wiring marked “Max. 8 of 12 AWG conductors” with instructions to remove the existing trim and 
diffuser.

WARNING 
 
WARNING – Risk of fire or electric shock. LED Retrofit Kit installation requires knowledge of luminaires electrical 
systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.  
 
WARNING – Risk of fire or electric shock. Install this kit only in the luminaires that have the construction features and 
dimensions shown in the photographs and/or drawings and where the input rating of the retrofit kit does not exceed 
the input rating of the luminaire.  
 
Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation. 
 
WARNING – To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp 
objects.  
 
“MIN. LAMP COMPARTMENT DIMENSIONS 112(DIA) X 140(H) mm”  
 
“SUITABLE FOR DAMP LOCATIONS” 
 
SUITABLE FOR OPERATION IN AMBIENT NOT EXCEEDING 40°C (104°F) 
 
WARNING – Risk of fire or electric shock. Do not alter, relocate, or remove wiring, lampholders, power supply, or any 
other electrical component.  
 
THE RETROFIT KIT IS ACCEPTED AS A COMPONENT OF A LUMINAIRE WHERE THE SUITABILITY OF THE 
COMBINATION SHALL BE DETERMINED BY CSA OR AUTHORITIES HAVING JURISDICTION. THIS DEVICE IS NOT 
INTENDED FOR USE WITH EMERGENCY EXITS

Electrical Parameters

Model No. Input Voltage (V) Input Frequency (Hz)
Input Current 

(mA)
Input Watts 

(W)

LED-DKD-13W830-DIM-G5 120 60 110 13

LED-DKD-13W840-DIM-G5 120 60 110 13



Installation Instructions

For 4” Housings: For 6” Housings:
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Product Size	
Unit: mm

Package Contents

Installation Steps
4”, 5” and 6” Housing Installation



Installation Instructions
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STEP 1:  
Turn off the power before installation. Remove 
the diffuser, if present, as well as the existing 
bulb if necessary and remove the existing 
trim. Attach the relamping label to the inside 
of recessed luminaire housing.

STEP 2:  
As shown in Figure 1  
Twist the lamp base into the lamp holder.

STEP 3:  
As shown in Figure 2  
Connect the lamp connector with lamp base 
connector.

STEP 4:  
As shown in Figure 3  
Insert the DKD’s torsion springs into the 
retaining brackets inside the cans.

STEP 5:  
As shown in Figure 4  
Push the LED retrofit trim into the recessed 
light fixture, allowing the torsion springs to pull 
the LED trim up into the recessed light fixture. 
Continue to push the LED trim until its outer 
edge is flush against the ceiling surface.

Fig
3

Fig
4

Fig
1

Fig
2
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Installation Instructions

Step 1: Take out the disk light, use M3 
screws to securely fasten the ground wire to 
the indicated ground on the light.

Step 2: Take out the orange connector and 
connect the lead wires to wires coming from 
the J-box with wire nuts (White: neutral wire; 
black: hot wire)

Step 3: Rotate plastic cover in clockwise 
direction to take it out, connect ground wire 
with the ground wire come from J-box. Use 
the orange connector to connect the disk 
light to J-Box.  

For 4” J-Box: Use screws to firmly tighten 
the disk light to J-Box, screws should be 
locked on position 4”. 

For 5” J-Box: Use screws to firmly tighten 
the disk light to J-Box, screws should be 
locked on position 5”.

Step 4: Rotate plastic cover in anticlockwise 
direction to secure the disk light.

Installation Steps
4” or 5” J-Box 

Step
1

Step
2

Step
4

Step
3
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Instrucciones de Instalación

El kit de actualización incluye la lámpara LED e instrucciones de instalación. Por favor, revise estos elementos cuando 
desempaque.   
Las unidades cubiertas en este reporte tienen el propósito de actualizar las luminarias descendentes de techo Tipo IC 
o no IC con el cableado de circuito de derivación marcados “Max. 8 conductores de 12 AWG “con instrucciones para 
quitar el potenciómetro y el difusor existentes. 

ADVERTENCIA 
 
ADVERTENCIA - Riesgo de incendio o descarga eléctrica. La instalación del kit de actualización LED requiere 
conocimiento de los sistemas eléctricos de las luminarias. Si no está calificado, no intente la instalación. Póngase en 
contacto con un electricista calificado.
 
ADVERTENCIA - Riesgo de incendio o descarga eléctrica. Instale este kit sólo en las luminarias que tienen las 
características de construcción y dimensiones que se muestran en las fotografías y / o dibujos y donde la tasa de 
entrada del kit de actualización no exceda la tasa de entrada de la luminaria.  
 
No haga ni altere los agujeros abiertos en una caja de cableado o los componentes eléctricos durante la instalación 
del kit. 
 
ADVERTENCIA - Para evitar daños en el cableado o abrasión, no exponga el cableado a los bordes de la hoja de 
metal u otros objetos punzantes.  
 
“DIMENSIONES MÍNIMAS DEL COMPARTIMIENTO DE LA LÁMPARA 112 (DIA) X 140 (A) mm”  
 
“LOCACIONES ADAPTADAS PARA LA HÚMEDA”.  
 
APROPIADO PARA AMBIENTES QUE NO SUPEREN LOS 40°C (104°F) 
 
ADVERTENCIA - Riesgo de incendio o descarga eléctrica. No altere, reubique o remueva cables, portalámparas, 
fuente de alimentación eléctrica o cualquier otro componente eléctrico. 
 
EL KIT DE ACTUALIZACIÓN SE ACEPTA COMO COMPONENTE DE UNA LUMINARIA DONDE LA IDONEIDAD DE LA 
COMBINACIÓN SERÁ DETERMINADA POR CSA O AUTORIDADES COMPETENTE. ESTE DISPOSITIVO NO ESTÁ 
DISEÑADO PARA SER USADO EN SALIDAS DE EMERGENCIA.  

Parámetros Eléctricos

Modelo No.
Voltaje de 
Entrada (V)

Frecuencia de 
entrada (Hz) 

Corriente de 
entrada (mA)

Watts de 
Entrada (W)

LED-DKD-13W830-DIM-G5 120 60 110 13

LED-DKD-13W840-DIM-G5 120 60 110 13



Para armazones de 4”: Para armazones de 6”:
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Tamaño del producto: 
Unidad: mm 

CONTENIDOS DEL PAQUETE 

Pasos Para la Instalación
Instalación de armazón de 4”, 5” y 6”

Instrucciones de Instalación
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Fig
3

Fig
4

Fig
1

Fig
2

Instrucciones de Instalación

PASO 1:  
Desconecte la alimentación antes de la 
instalación . Retire el difusor, si está presente, 
así como el bulbo existente si fuera necesario 
y retire el ajuste existente. Coloque la etiqueta 
de cambio de lámparas en el interior del 
cuerpo de la luminaria empotrada.

PASO 2:  
Como se muestra en la Figura 1  
Gire la base de la lámpara en el soporte de la 
lámpara.

PASO 3:  
Como se muestra en la Figura 2  
Conecte al conector de la lámpara con el 
conector de base de la lámpara.
 
PASO 4:  
Como se muestra en la Figura 3 
Inserte los resortes de torsión del DKD en los 
soportes de retención dentro de las latas .

PASO 5:  
Como se muestra en la Figura 4  
Inserte el ajuste de actualización del LED en 
la luminaria de luz descendente, permitiendo 
que los resortes de torsión empujen el 
ajuste del LED en la luminaria. Continúe 
introduciendo el ajuste del LED hasta que 
su borde exterior quede al ras contra la 
superficie del techo. 
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Paso 1: Sacar a la luz el disco , utilice 
tornillos M3 para sujetar de forma segura el 
cable de tierra a la planta indicada en la luz.

Paso 2: Extraer el conector naranja y 
conectar los cables a los cables que vienen 
de la caja de empalmes con las tuercas 
de cables (blancas cable neutro ; negro : 
alambre caliente )

Paso 3: Gire la cubierta de plástico en 
sentido de las manecillas del reloj para 
quitarla, conecte el cable de tierra con el 
cable de tierra de la caja de derivación. 
Utilice el conector naranja para conectar la 
bombilla a la caja de derivación  

Para cajas de derivación de 4”: Utilice 
tornillos para apretar firmemente la bombilla 
a la caja de derivación, los tornillos deben 
estar ajustados en posición de 4”. 

Para cajas de derivación de 5”: Utilice 
tornillos para apretar firmemente la bombilla 
a la caja de derivación, los tornillos deben 
estar ajustados en posición de 5”. 

Paso 4: Gire la cubierta de plástico en 
sentido contrario a las manecillas del 
reloj para asegurar la bombilla de disco. 

Pasos Para la Instalación
Instalación de la caja de derivación de 4 “o 5”

Instrucciones de Instalación

Paso
1

Paso
2

Paso
3

Paso
4
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Instructions d’installation 

Le kit de rénovation inclut la lampe LED et un guide d’installation. Veuillez vérifier si ces éléments sont présents lors du 
déballage.  
Les éléments visés dans ce rapport sont le plafonnier encastré avec kit de rénovation de type IC ou non-IC couverts 
avec câblage marqué “Max. 8 sur 12 AWG” et les instructions pour retirer l’isolation et le diffuseur existant. 

ATTENTION  
 
ATTENTION – Risque d’incendie ou de choc électrique. L’installation du kit de rénovation LED exige une connaissance 
des systèmes luminaires électriques. Si vous n’êtes pas qualifié, ne tentez pas d’installer le kit. Contactez un 
électricien qualifié.  
 
ATTENTION – Risque d’incendie ou de choc électrique. Installez ce kit dans les luminaires ayant les caractéristiques 
de conception et les dimensions indiquées sur les photos et/ou les dessins et pour lequel la tension d’entrée du kit de 
rénovation ne dépasse pas la capacité de tension d’entrée du luminaire.  
 
Ne pas faire ou modifier les trous ouverts dans l’emplacement de câblage ou sur les composants électriques au cours 
de l’installation du kit. 
 
ATTENTION – Pour éviter d’endommager le câblage ou l’abrasion, ne pas exposer le câblage aux bords en tôle ou à 
d’autres objets pointus.  
 
“DIMENSIONS MIN. DE L’EMPLACEMENT DE LA LAMPE 112(DIA) X 140(H) mm”  
 
“CONVIENT AUX ENDROITS HUMIDES”. 
 
CONVIENT POUR UN FONCTIONNEMENT DANS L’AIR AMBIANT NE DEPASSANT PAS 40°C (104°F) 
 
ATTENTION – Risque d’incendie ou de choc électrique. Ne pas modifier, déplacer ou enlever le câblage, les douilles, 
l’alimentation, ou tout autre composant électrique.  
 
LE KIT DE RÉNOVATION PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME COMPOSANT D’UN LUMINAIRE POUR LEQUEL LA 
PERTINENCE DE LA COMBINAISON SERA DÉTERMINÉE PAR LE CSA OU LES AUTORITÉS COMPÉTENTES. CE 
DISPOSITIF NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ POUR LES ISSUES DE SECOURS.

Paramètres Électriques

Modèle No.
Tension d’entrée  

(V)
Fréquence 

d’entrée  (Hz)
Courant d’entrée 

(mA)
Puissance 

d’entrée (W)

LED-DKD-13W830-DIM-G5 120 60 110 13

LED-DKD-13W840-DIM-G5 120 60 110 13



Pour les compartiments 4”: Pour les compartiments 6”:
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Taille du produit: 
Unité: mm 

Contenu de L’Emballage

Étapes d’installation
Compartiment d’installation 4”, 5” et 6”

Instructions d’installation 
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ÉTAPE 1:  
Coupez l’alimentation avant l’installation. 
Retirer le diffuseur , si elles sont présentes , 
ainsi que l’ampoule existante si nécessaire et 
retirer la garniture existante. Fixez l’étiquette 
de remplacement des lampes à l’intérieur du 
boîtier du luminaire encastré .

ÉTAPE 2:  
Comme indiqué sur le schéma 1  
Tournez la base de la lampe dans le support 
de la lampe.

ÉTAPE 3:  
Comme indiqué sur le schéma 2  
Connectez le connecteur de la lampe avec le 
connecteur de base de la lampe.

 
ÉTAPE 4:  
Comme indiqué sur le schéma 3 
Insérez les ressorts de torsion du DKD dans 
les supports de fixation à l’intérieur des boîtes 
de conserve.

ÉTAPE 5:  
Comme indiqué sur le schéma 4  
Replacez l’isolant de la LED dans le luminaire 
encastré, afin de permettre aux ressorts de 
faire pression sur l’isolant LED en place dans 
le luminaire encastré. Continuer à pousser 
l’isolant LED jusqu’à ce que le bord extérieur 
se trouve contre la surface de plafond. 

3

4

1

2

Instructions d’installation 
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Étape 1: Sortez le voyant du disque , utiliser 
des vis M3 pour fixer solidement le fil de mise 
à la terre indiquée sur la lumière .

Étape 2: Sortez le connecteur orange et 
de connecter les fils conducteurs à des fils 
provenant de la boîte de jonction avec serre-
fils (White : fil neutre , le noir : fil chaud )
 

Étape 3: Tournez le couvercle en plastique 
dans le sens des aiguilles d’une montre pour 
le sortir, connectez le fil de terre avec le fil 
de terre provenant de la J-Box. Utilisez le 
connecteur orange pour relier la lumière à 
disque à la J-Box.  

Pour la J-Box 4”: Utilisez les vis pour serrer 
fermement la lumière à disque à la J-Box, les 
vis doivent être verrouillés sur la position 4”.
 
Pour la J-Box 5”: Utilisez les vis pour serrer 
fermement la lumière à disque à la J-Box, les 
vis doivent être verrouillées sur la position 5”. 

Étape 4: Tournez le couvercle en plastique 
dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre pour fermer la lumière à disque. 

Étapes d’installation
Boite d’installation 4” ou 5” J-Box

Étape
1

Étape
2

Étape
4

Étape
3

Instructions d’installation 


